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• Мета науково-дослідної роботи – проектування інформаційно-вимірювальної системи моніторингу енергоощадності 

будівель. 

• Основні завдання НДР: 

•  Збір інформації про температурний стан малоповерхового об'єкта (експерт проводить виміри температури об'єкта в 

контрольних точках). 

•  Виконання тепловізійної зйомки в трьохповерховому навчальному корпусі № 22 ЧНТУ за допомогою тепловізора 

марки Testo 875v-1i, серійний номер 20441348; обробка отриманих результатів в програмному комплексі IRSoft 4.3 та 

побудова термограм тепловізійної зйомки. 

• Визначення найбільш вразливих точок за тепловтратами.  

•  Побудова моделі ІВС моніторингу будівель та споруд з врахуванням постачальників, споживачів та обслуговуючої 

компанії.  

• Присвоєння класу енергоефективності об'єкту з візуалізацією параметрів. 

• Об’єкт дослідження – система моніторингу енергоефективності будівель та споруд в Україні. 

• Предмет дослідження – інформаційно-вимірювальна система (ІВС) збору та обробки  інформації про стан 

енергоощадності будівель. 

• База досліджень – трьохповерховий навчальний корпус № 22 ЧНТУ, що розташований за адресою: м. Чернігів, вул. 

Бєлова, 4. 
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Результати обробки даних в програмі IRSoft 

Зміна температур  

за лініями профіля 
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Висновки 

 В результаті тепловізійної зйомки були виявлені такі проблеми: 

• У аудіторіях які знаходяться по зовнішніх кутах спостерігаються зниження 

температури; 

• На стінах спостерігається вихід тепла від батарей та вікон; 

• У всіх вікнах відбувається прохід холоду через неякісий утеплювач; 

• На першому поверсі  відбувається прохід холоду через фундамент. 

 

 

 Для вирішення цих проблем рекомендовано провести такі заходи: 

• Встановити екрани для батарей; 

• Замінити вікна з однокамерних на дво камерні; 

• Провести заміну утеплювача у вікнах; 

• Провести утепління фундаменту шляхом  встановлення пенопластових 

блоків. 
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